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Wat hebben we?

Wat moet het doen?

Wat doet het?

Wat kan het?

Transportsysteem € 800.000.000,-



Waterschapsbedrijf

Limburg
• Zuiveringstaak: transport en reinigen van afvalwater, 

verwerken slib”

17 RWZI’s

139 rioolgemalen

381 km persleiding

154 km vrijvervalleiding



• 100% met niveaumeting natte kelder

• 50% met drukopnemer in persleiding

• 60% met flowmeter

Meetdata live beschikbaar met hoog frequente tijdstap (1/5/10 sec)

Opgeslagen in iHistorian database

Beheer 139 rioolgemalen
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Strategisch: 

→Definiëren KPI’s, PI’s en stuurparameters

Organisatorisch:

→ Beheervisie/workflow

Data:

→ Beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Voldoen aan afnameverplichting
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Eisen aan data:

• Beschikbaarheid (goed, iHistorian database)

• Betrouwbaarheid (vraagt aandacht, project vervangen niveaumetingen)

FEWS in de waterketen







KPI’s, PI’s en stuurparameters

• Schakelpeilen

• Hoog-, laagwater

• Debiet bij maatgevend peil

• Druk in persleiding (gemaal uit)

• Hdyn

• DWA-analyse

FEWS in de waterketen











Pomp staat uit. Dus 0 mwk opvoerhoogte verwacht

(Hverw=Hoogte drukopnemer + druk - peil drempel)







Indien waterstand > x cm stijgt 

boven inschakelpeil > geen DWA

X is hier dus te klein gekozen!













Tbv samengestelde systemen om antwoord te geven op de vraag:

→ Wat doet het en wat kan het

→ Waar lijken zich storingen/problemen te ontwikkelen

Koppeling FEWS-WANDA







Beheer gemeentelijke gemalen (ca 3000, neemt toe)

Beheer niveaumetingen in gemeentelijke systemen (50, neemt toe)

Analyse verhard oppervlak in RWA-situatie?

DWAAS (rioolvreemd) of HAAS (hemelwater) analyses

Toekomst


